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—— PVC Soldavel marrom ——

Quant.

Und.

Dimensto

Descrigtio

24,00

6,00
48,00
60.00

i

DET.: LAVATORIO

DET.: RESERVATORIO

NOTAS:

~DIAMETRO DAS TUBULAGOES EM MILIMETROS (i)
~VERIFICAR 08 EIXOS DOS APARELHOS SANITARIOS COM O PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA.
- ADOTAR AS SEGUINTES DECLIVIDADE:

1AS PARA AS TUBULAGOES HORIZONTAIS:
2% PARA DIAMETROS ATE @75mm E 1% PARA DIAMETROS ACIMA DESTE, EXCETO QUANDO INDICADO. PARA CALHAS E CANALETAS: 05%.

- PREVER DECLIVIDADE DE 0,5% NOS PISOS, NO SENTIDO DAS GRELHAS E RALOS,
- AS TUBULAGOES DE PVC RIGIDO SO PODERAQ SER EXPOSTAS A INTEMPERIES SE DOTADAS DE PROTEGAO (EX.: PINTURA, TUBO-LUVA).
- 08 DIAMETROS DAS REDES DE AGUA A "DIAMETROS EXTERNOS", COMERCIALMENTE ENCONTRADOS NAS LOJAS ; EXCETO OS DIAMETROS DO AGO

GALVANIZADO (FoGo), QUE SAO COMERCIALMENTE ENCONTRADOS EM POLEGADAS.

- 08 LAVATORIOS, PIAS E TANQUES SERAO DOTADOS DE SIFOES COM ALTURA REGULAVEL,
- EXECUTAR O ACOPLAMENTO DOS TUBOS DE QUEDA DE ESGOTO, AGUA PLUVIAL E VENTILAGAO COM ANEIS DE BORRACHA.

60mm

32mm

50mm

25mm
50mmx1.1/2"
75mmx2.1/2"
60mmx2”
25mmx3/4"
32mmx1”
50mmx1.1/2"
60mmx2”
25mmx3/4"
60mmxS0mm
B60mmx25mm
50mmx25mm

25mmx3/4"
25mmx1/2"
25mmx1/2"
75mm
60mm
25mm
50mm
25mmx1/2"
60mmx50mm
50mmx25mm

Tubo PVC Solddvel marrom (NBR 5648/pe CP19)
Tubo PVC SoldGvel marrom (NBR 5648/pe CP19)
Tubo PVC SoldGvel marrom (NBR 5648/pe CP19)
Tubo PVC SoldGvel marrom (NBR 5648/pe CP19)
Adaptador ¢/ flanges livres p/caixa d'&gua
Adaptador ¢/ flanges livres p/caixa d‘Ggua
Adaptador ¢/ flanges livres p/caixa d'&gua
Adaptador ¢/ flanges livres p/caixa d‘Ggua
Adaptador ¢/ flanges livres p/caixa d‘Ggua
Adaptador soldével curto bolsa e rosca
Adaptador soldGvel curto bolsa e rosca
Adaptador soldavel curto bolsa e rosca
Bucha de reduglio curta

Bucha de redug@io longa

Bucha de reduglo longa

Joelho 90

Joelho 90

Joelho 90

Joelho 90

Joelho 90

Joelho 90

Joelho 90 com bucha de latdo

Joelho 90 com bucha de latdo

Luva com bucha de latdo

T& c/bucha de lato na bolsa central
T& de reduglio
T& de redugdio

Sem Escala

V/(Iu;l
&

Data 29 /09 /2.022

Escalas indicadas

Cad.

Mat.

RRT 12.438.556

Declaro que a aprovagéo deste projeto néo
implica no reconhecimento por parte da
PREFEITURA do direito de propriedade
do terreno.

Pav. Térreo 418,70
Pav. Superior 415,70
Pav. Terreo 63,00 Prof. Dr. José Sérgio Saraiva
_ Diretor - Faculdade de Direito de Franca
Pav. Térreo 160,00 Jairo Tomazella - Arquiteto

Resp. Técnico CAU A4.813-5
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